
 

 

BAB V 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut: 

 
1. Kadar besi (Fe) sebelum diberikan perlakuan yaitu 1,18 mg/l dan setelah di 

berikan perlakuan sebesar 0,07 mg/l. 

2.    Penurunan paling tertinggi yaitu 85,84%. 

 
3. Ada pengaruh menggunakan 1 aerator, 2 aerator, dan 3 aerator karena 

penambahan tekanan udara yang dimasukan kedalam bak. 

4. Aerator yang efektif dalam menurunkan kadar besi (Fe) perlakuan dengan 

menggunakan 2 aerator. 

5.2 Saran 

 
1. Bagi PT. Venamon perlu melakukan penurunan kadar besi (Fe) air bersih sehingga 

memenuhi syarat berdasarkan PERMENKES RI (Peraturan Menteri Kesehatan) 

Nomor 32 Tahun 2017 

2. Menurunkan kadar besi (Fe) pada air bersih, PT. Venamon dapat melakukan 

pengolahan air bersih dengan metode aerasi dengan menggunakan aerator dengan skala 

lebih besar atau skala lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap kebutuhan oksigen dalam air pada 

proses aerasi terhadap proses penyisihan besi terlarut pada air tanah 

4. Perlu   dilakukan   penelitian   lebih   lanjut   mengenai   tekanan  udara  pada aeratoryang 

paling efektif menggunakan aerato 


